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010203040506071617180920212223

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΤΥΠΟΣ 2

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΤΥΠΟΣ 2

010203040506071617180920212223

E=29.10m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222107

E=34.57m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222102

E=3.87m²
ΧΩΡΟΣ RACK20454273103

E=61.55m²

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ20440034002

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 03

E=58.27m²

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ20440034001

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 02

E=21.52m²
WC AMEA20441325301

E=11.77m²ΑΠΟΘ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ20451275103

E=29.71m²
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ20440023001

E=20.62m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222101

E=37.02m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222106

E=19.73m²ΑΠΟΘ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ20451275102

E=37.02m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222103

E=19.72m²ΑΠΟΘ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ20451275101 E=48.14m²ΚΛΙΜΑΚ. 05 ΣΟΥΙΤΕΣ20444234001

E=359.79m²
LOUNGE20443043001

E=29.05m²

ΕΛΕΓΧΟΣ20441061001

ΘΕΑΤΩΝ

E=29.04m²

ΕΛΕΓΧΟΣ20441061002

ΘΕΑΤΩΝ

E=12.24m²

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ20454033002

ΑΝΕΛΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

E=12.47m²

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ20445033001

ΑΝΕΛΚ. ΟΙΚ. ΣΟΥΙΤΕΣ

E=12.38m²

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ20444233001

ΑΝΕΛΚ. ΣΟΥΙΤΕΣ

E=4.90m²

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ20454033001

ΑΝΕΛΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

E=20.62m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222108

E=29.71m²
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ20440023002

E=6.43m²
SHAFT20454073207

E=50.17m²ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 0320441034004

E=27.67m²
ΚΛΙΜΑΚ. 02 WC20441034002

E=21.52m²
WC AMEA20441325302

E=11.57m²ΑΠΟΘ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ20451275104

E=3.56m²
SHAFT20454073205

E=3.56m²
SHAFT20454073204

E=6.46m²
SHAFT20454073202

E=50.23m²ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 0720441034003E=27.81m²
ΚΛΙΜΑΚ. 06 WC20441034001

E=6294.91m²

CONCOURSE-20441032101

ΕΞΩΣΤΗΣ

E=11.69m²
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ20443025201

E=11.68m²
WC ΑΝΔΡΩΝ20443025101

E=3.13m²
SHAFT20454073201

E=3.13m²
SHAFT20454073208

E=37.41m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222105

E=4.31m²
SHAFT20454073203

E=2.12m²
SHAFT20454073206

E=48.55m²

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 0420445034001

ΟΙΚ. ΣΟΥΙΤΕΣ

E=6.64m²

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ40454233001

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

E=9.08m²

DATA
20454273104

ROOM

E=7.00m²

DATA
20454273102

ROOM

E=9.09m²

DATA20454273101
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05

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 22

1000 Kg / 13 ΑΤΟΜΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 13

1600 Kg / 21 ΑΤΟΜΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 07

1275 Kg / 17 ΑΤΟΜΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 19

1275 Kg / 17 ΑΤΟΜΑΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 18

1600 Kg / 21 ΑΤΟΜΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 06

1000 Kg / 13 ΑΤΟΜΑΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 11

1000 Kg / 13 ΑΤΟΜΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12

E=37.41m²
ΚΥΛΙΚΕΙΟ20451222104

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ
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ΟΤ 45-46-50

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH(c)Richter Spielgeräte GmbH
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ΣΤΙΒΟΣ

PADEL

TENNIS

SQUASH

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

VOLLEY
ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

BASKET

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

5X5

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ

BASKET

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 100M

ΣΤΙΒΟΣ

ΣΤ
ΙΒ

ΟΣ

ΣΤ
ΙΒ

ΟΣ

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
PS.04

τοιχίο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΚΑΜΜΑ

ΣΚΑΜΜΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ W.C.

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ W.C.

RAIN GARDEN

RAIN GARDEN

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑRAIN GARDEN

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ W.C.

RAIN GARDEN

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

ΣΚΑΛΑ

PING PONG

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΛΙΜΝΗΣ
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ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΧΑ
ΡΤ

ΕΡ
ΓΑ

ΤΩ
Ν

Φ7-L2

Φ7-L3

Φ7-L1

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ7-L2

Φ7-L3

Φ7-L1

Φ7-L2

PILLAR

OT45/46/50-01

Φ1-L2

Φ1-L1

Φ1-L2

Φ1-L3

Φ1-L1

Φ1-L2
Φ1-L3

Φ1-L1

Φ1-L2

Φ1-L3

Φ1-L1

Φ1-L3

Φ1-L1

Φ1-L2

Φ1

Φ1

Φ1

Φ1

Φ2-L1

Φ2-L2

Φ2-L3

Φ2-L1

Φ2-L2

Φ2-L3

Φ2-L1

Φ2-L2

Φ3-L1

Φ2

Φ3

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3

Φ3
ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ3
Φ4
Φ5
Φ6

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

ΠΦΚ-ΑΝ-03

Φ4-L1

Φ4-L2

Φ4-L3
Φ4-L1

Φ4-L2
Φ4-L3

Φ4-L1

Φ4-L2

Φ4-L3

Φ3

Φ5-L1 Φ5-L2

Φ5-L3

Φ5-L1

Φ5-L1
Φ5-L3

Φ5-L2

Φ5
Φ6

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

ΠΦΚ-ΑΝ-03

Φ5

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6
ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

Φ6

Φ6

ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ3
Φ4

Φ4
ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

ΠΦΚ-ΑΝ-03

ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ1-L1

Φ1-L3
Φ1-L2

Φ1-L1
Φ1-L3

Φ1-L2
Φ1-L1

Φ1-L3

Φ1-L2

Φ1-L1

Φ1-L1

Φ1-L2

Φ1-L3Φ1

Φ2-L1

Φ2-L2

Φ2-L3

Φ2-L1

Φ2-L2

Φ2-L3

Φ2-L1

Φ2

Φ2-L2

Φ2-L3

Φ2-L1

Φ2-L2

Φ2-L3

Φ2-L3

Φ3-L2
Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L1

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ3-L2

Φ3-L3

Φ3-L1

Φ4-L1

Φ4-L2

Φ4-L3

Φ4-L2

Φ4-L3

Φ4-L1

Φ4-L3

Φ4-L1

Φ4-L2

Φ4-L3

Φ4-L2

Φ4-L1

Φ4-L3

Φ4-L2

Φ5-L1

Φ5-L2

Φ5-L3

Φ5-L1

Φ5-L2

Φ5-L3

Φ5-L1

Φ5-L3

Φ5-L2

Φ5-L1

Φ5-L2

Φ5-L3

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6-L1

Φ6-L3

Φ6-L2

Φ6-L1

Φ6-L3

Φ6-L2

Φ6-L3

Φ6-L1

Φ6-L3
Φ6-L2

Φ6-L1

Φ6-L2

Φ6-L1

Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6

ΠΦ-ΓΗΠ-03
ΠΦ-ΓΗΠ-04
ΠΦ-ΓΗΠ-05

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

ΠΦΚ-PAV-02

Φ4
ΠΦ-ΓΗΠ-05

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

Φ4
ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

Φ6
ΠΦ-ΓΗΠ-03

Φ3
ΠΦΚ-PAV-02

Φ2
Φ5

Φ5

ΠΦ-ΓΗΠ-03

ΠΦ-ΓΗΠ-04

ΠΦ-ΓΗΠ-05

ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ4

ΠΦ-ΓΗΠ-04
ΠΦΚ-PAV-02

Φ3

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ

Φ4
ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

Φ1-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ1-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ1-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ1-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ3-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04 Φ3-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ3-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-04 Φ3-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04Φ4-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ4-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ4-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ4-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ2-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-04
Φ2-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-04

Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ2-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ2-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ1-L1//ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ3-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ1-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ1-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-05

Φ1-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-03 Φ1-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-03

Φ1-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-03Φ1-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-03

Φ2-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-03

Φ2-L1//ΠΦ-ΓΗΠ-03 Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-03

Φ2-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-03

Φ1-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ1-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ1-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ1-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ2-L2/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ2-L3/ΠΦ-ΓΗΠ-02

Φ2-L1/ΠΦ-ΓΗΠ-02

H

PILLAR

OT45/46/50-02

ΠΦΚ-ΑΝΤΛ-04

ΠΚ-ΓΕΩ-04

ΠΚ-ΓΕΩ-04
ΠΦΚ-ΑΝΤΛ-04

Φ2
ΠΚ-ΓΕΩ-04

ΠΦΚ-ΑΝΤΛ-04

ΠΚ-ΓΕΩ-04
ΠΦΚ-ΑΝΤΛ-04

Φ2-L3

Φ3-L1

Φ6-L1

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΟ ΠΙΔΑΚΑ

ΠΦΚ-PAV-01

ΠΦΚ-PAV-01

PILLAR

OT45/46/50-02

ΠΦΚ-PAV-02

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΥΠΟΥ  PILLAR

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ No1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ

ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-R ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ

HDPE Ø90 5 ΑΓΩΓΩΝ (L1. L2. L3, N, PE) ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΣ

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ S=25mm2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ

ΣΩΛΗΝΑ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ MΕΣΑ ΣΕ

ΣΩΛΗΝΑ HDPE Ø90MM  ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.70Μ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HDPE Ø90 ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΑΖΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΩΛΗΝΑ  ΘΑ

ΟΔΕΥΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΟΥ S=25mm2

1.

3.

4.

5.

Φ1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED CONUS GEN4 3000K-IP66-IK10,

ΙΣΧΥΟΣ 73W , 8752lm ,ΕΠI ΙΣΤΟY 5M.

ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΟΣ

ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ HDPE Ø90 5 ΑΓΩΓΩΝ (L1. L2.

L3, N, PE) ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ

S=25mm2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

2.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΟΠΩΣ Η

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ HDPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ E1VV-R

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (π.χ ΟΔΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ) ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΩΝ.

1.

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

ΔΕΝΔΡΩΝ.

2.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.

3.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΦΩΤΙΣΤΙΚO LED TAU 2 LED 3000K-IP65-IK08,

ΙΣΧΥΟΣ 29W , 1400lm ,ΕΠI ΙΣΤΟY 3,5M.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚO LED 3000K-IP65-IK08,

ΙΣΧΥΟΣ 30W , 5010lm ,ΕΠI ΙΣΤΟY 3,7M.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ  4000K-IP66-IK08,

ΙΣΧΥΟΣ 300W , 41160lm ,ΕΠI ΙΣΤΟY 9M.

ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ
40x40εκ.

ΦΡΕΑΤΙΟ
60x60εκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ PILLAR

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΛΗΝΑ (ΕΦΕΔΡΙΚΗ) .
6.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΣΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠOΙΪΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΡΓΟ: Sub2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ/ΕΛΑΙΩΝΑ-
ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164157)

ΘΕΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΤΑ07500023

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

MΕΛΕΤΗΤΕΣ:

ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

DELCO ΕΠΕΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ECOSCAPES ΙΚΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ -  ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ  ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ- ΤΑ5164157)
ΓΙΑ ΤΑ :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ  ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

(κωδικός ΟΠΣ-ΤΑ5164157) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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